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DTR 
INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I MONTA śU 

 
Automatyczny odpowietrznik  

(PN16 - 40) 
 
 

 
 

                                                  PN16 / PN40 
                      - kołnierzowe (typ 656....1) 
                      - gwintowane (typ 656....2) 
                      - gniazdo do wspawania (typ 656....3) 
                      - końcówki do wspawania (typ 656....4)  
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1.0 Ogólne informacje na temat instrukcji eksploata cji 

PoniŜsze instrukcje eksploatacji zawierają informacje na temat montaŜu i konserwacji osprzętu. 
W razie problemów, których nie moŜna rozwiązać dzięki poniŜszej instrukcji naleŜy skontak-
tować się z dostawcą lub producentem. 
Informacje zawarte w tej instrukcji dotyczą transportu, magazynowania, instalacji, urucha-
miania, konserwacji i naprawy. 
NaleŜy ściśle przestrzegać wszystkich informacji i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. 
- Obsługa i wszelkie prace muszą być wykonywane przez personel o odpowiednich kwalifi- 
  kacjach lub pod ich nadzorem. 
Obowiązkiem właściciela urządzenia jest wyznaczenie obszarów odpowiedzialności i kom-
petencji i kontrola nad personelem. 
- Dodatkowo naleŜy stosować i przestrzegać wymagań bezpieczeństwa danego regionu 
  (kraju) przy wycofywaniu osprzętu z uŜytku, a takŜe podczas jego konserwacji i naprawy. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych w kaŜdym momencie. 
Niniejsza Instrukcja Obsługi jest zgodna z wymaganiami Dyrektyw Unii Europejskiej. 

 
2.0 Uwagi na temat mo Ŝliwych zagro Ŝeń 

2.1 WaŜne znaki ostrzegawcze 

 

UWAGA! 
 

 

          Ogólne ostrzeŜenie przed niebezpieczeństwem. 
 
 
2.2 Uwagi wyja śniające na temat informacji o mo Ŝliwych zagro Ŝeniach. 
 
W niniejszej Instrukcji Obsługi i Instalacji informacje na temat niebezpieczeństwa, ryzyka i 
bezpiecznego obchodzenia się z urządzeniem zostały wyraźnie zaznaczone dla zwrócenia 
szczególnej uwagi. 
Informacje opatrzone powyŜszymi symbolami w trójkątach i słowem „UWAGA!” dotyczą za-
sad postępowania, których nieprzestrzeganie grozi powaŜnym uszkodzeniem ciała a nawet 
śmiercią uŜytkowników lub stron trzecich, a takŜe szkodami materialnymi dla danego syste-
mu lub środowiska. Przestrzeganie tych zasad postępowania jest niezbędne i powinno być 
kontrolowane. 
Wszystkie pozostałe instrukcje, które nie zostały specjalnie podkreślone, dotyczące transportu, 
instalacji, obsługi i konserwacji, a takŜe dane techniczne (w instrukcji obsługi, w dokumentacji 
produktu i na produkcie), muszą być równieŜ bardzo ściśle przestrzegane w celu uniknięcia 
usterek, które z kolei mogą takŜe prowadzić do szkód na ciele lub do szkód materialnych. 
 
 
3.0 Magazynowanie i transport 

 

UWAGA! 
- Chronić przed czynnikami zewnętrznymi (uderzenie, wibracje itd.) 
- Zawory nie mogą być poddawane siłom zewnętrznym, np. nie są one zaprojek- 
  towane jako pomoc przy wspinaniu się lub jako punkty łączące dla mechanizmu  
  podnoszącego. 
- Do przenoszenia i podnoszenia naleŜy uŜywać odpowiedniego sprzętu wykona- 
  nego z odpowiednich materiałów. Zobacz dane techniczne na temat cięŜaru. 

- W temperaturze -20oC do +65oC, w suchym czystym pomieszczeniu. 
- Farba jest powłoką bazową mającą na celu ochronę przed korozją podczas transportu  
  i przechowywania. Nie doprowadzić do uszkodzenia chroniącej warstwy farby. 
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4.0 Opis. 

4.1 Zakres stosowania 

Odpowietrzniki z regulacją poziomu są uŜywane do napowietrzania i odpowietrzania układów 
rurociągowych. 
 

 

UWAGA! 
- W celu uzyskania informacji na temat zastosowań, ograniczeń w uŜywaniu  
  i moŜliwości naleŜy odnieść się do danych technicznych. 
- Poszczególne czynniki wymagają lub wykluczają uŜycie specjalnych materiałów. 
- Zawory są zaprojektowane dla standardowych warunków pracy. JeŜeli warunki  
  przekraczają te wymagania, np. agresywne lub ścierne czynniki, uŜytkownik  
  powinien przy zamawianiu podać te wyŜsze wymagania. 
- Zawory wykonane z GG-25 nie są autoryzowane do uŜycia w systemach podle- 
  gających TRD 110. 

Niniejsza informacja jest zgodna z Dyrektywą o Sprzęcie Ciśnieniowym 97/23/EC. 
Zapewnienie zgodności z powyŜszą dyrektywą jest odpowiedzialnością konstruktora maszyny. 
NaleŜy wziąć pod uwagę specjalne oznaczenia na zaworze. 

W celu sprawdzenia, czy materiały są uŜyte w wersji standardowej naleŜy odnieść się do 
katalogu. 

W razie wszelkich pytań prosimy skontaktować się z dostawcą lub producentem. 
 
4.2 Zasada działania 
(patrz rys. 3, str. 8) 

Odpowietrznik jest kontrolowany przez osadzony obrotowo pływak kulowy (poz. 24.16). 
PoniewaŜ urządzenie zainstalowane jest na szczycie układu rurociągowego (ew. zbiornika), 
powietrze znajdujące się w ukł. rurociągowym lub zbiorniku kieruje się do odpowietrznika.  
Dopóki do urządzenia nie wpływa Ŝadna ciecz, regulator (poz. 24) pozostaje otwarty, a po-
wietrze odprowadzane jest na zewnątrz. 
JeŜeli do urządzenia napływa ciecz, pływak (poz. 24.16) unosi się, a grzybek zaworu  
(poz. 24.4) zamyka otwór wylotowy regulatora (poz. 24). Układ rurociągowy (lub zbiornik) 
jest zamknięty na zewnątrz. Ciecz nie moŜe wyciekać z układu poprzez odpowietrznik.  
JeŜeli poziom cieczy w układzie rurociągowym bądź w zbiorniku maleje, pływak (poz. 24.16) 
opada, a otwór regulatora otwiera się. 
W celu zwiększenia mocy napowietrzania, naleŜy uŜywać wykonania z zamontowanym za-
worem napowietrzającym (patrz rys. 2, str. 4). 
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4.3 Rysunki. 

 
Rys. 1: Automatyczny odpowietrznik – typoszereg 656 PN16-40 

 
 

 
Rys. 2: Automatyczny odpowietrznik – typoszereg 656 PN16-40 

(dla większych wydajności, z dodatkowym zaworem napowietrzającym – przerywacz próŜni fig.655) 

 
W celu uzyskania informacji na temat materiałów z oznaczeniami z powyŜszych rysunków 
naleŜy przeczytać dane techniczne.  
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4.4 Dane techniczne – uwagi. 
 
na przykład: 
 

- główne wymiary 
- zaleŜność dopuszczalnego ci śnienia od temperatury, itp. – patrz karta katalogow a 
 
 
4.5 Znakowanie. 
 

AWH  Producent    Adres producenta: 
Typ  Typ      patrz punkt 11.0 Gwarancja/ Zapewnienia 
Bj.   Rok produkcji 

Według Dyrektywy o Sprzęcie Ciśnieniowym załącznik 2 rysunek 7 zawory według artykułu 1 
paragraf 2.1.2 (rury) mają tylko oznakowanie od DN40 wzwyŜ. 
 
 
5.0 Instalacja 

5.1 Uwagi ogólne na temat monta Ŝu. 

Poza ogólnymi zasadami prac instalacyjnych naleŜy wziąć pod uwagę następujące punkty: 

 

UWAGA! 
- JeŜeli występują, usunąć pokrywy kołnierzowe. 
- Wewnętrzna część zaworu i przewodu rurowego nie moŜe zawierać Ŝadnych  
  obcych cząsteczek..  
  Sprawdź pozycję instalacji w odniesieniu do przepływu i oznaczenie na zaworze. 
- Systemy przewodów rurowych powinny być tak zaprojektowane, by zapobiegać  
  kumulacji wody. 
- Przewody rurowe powinny być ułoŜone w taki sposób, by nie działały na nie siły  
  poprzeczne, zginające i skręcające. 
- Podczas prac instalacyjnych chronić zawory przed dostaniem się brudu. 
- Kołnierze łączące muszą być dokładnie dopasowane. 
- Zawory (odpowietrzniki) nie mogą być poddawane siłom zewnętrznym, np. nie  
  są one zaprojektowane jako pomoc przy wspinaniu się lub jako punkty łączące  
  dla mechanizmu podnoszącego. 
- Do przenoszenia i podnoszenia naleŜy uŜywać odpowiedniego sprzętu wykona- 
  nego z odpowiednich materiałów. Zobacz dane techniczne na temat cięŜaru.. 
- Równo ustawić uszczelki między kołnierzami. 
- Jak zasadniczo w przypadku wszystkich urządzeń nieodpornych na działanie  
  mrozu, naleŜy poczynić odpowiednie kroki zapobiegające zamarznięciu. 

- Firmy projektujące i konstruujące lub operatorzy są odpowiedzialni za ustawianie i instalo- 
  wanie produktów. 
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5.2 Instrukcja monta Ŝu dla poł ączeń spawanych.  
(patrz Rys.6 str.5 i Rys.8- Rys.9 str.6) 

Tylko wykwalifikowane osoby uŜywające odpowiedniego sprzętu i pracujące zgodnie z prze-
pisami technicznymi mają pozwolenie na montaŜ przez spawanie. 
Odpowiedzialność za to ponosi właściciel urządzenia. 

W celu uzyskania informacji na temat typu i instrukcji dla spawania końcówek z gniazdem do 
wspawania lub ze spoiną doczołową - patrz katalog. 

Przy wspawaniu produktów do systemów przewodów rurowych powinny być one odpowied-
nio schłodzone by zapobiec wszelkiemu odwrotnemu efektowi na całym regulatorze (Poz. 24) 
lub nawet na płaskiej uszczelce (Poz. 17). Strefa poddana działaniu gorąca powinna być 
ograniczona do powierzchni bezpośredniego szwu spawalniczego! NaleŜy przestrzegać za-
sad obróbki cieplnej przed i po spawaniu zgodnie z Informacją o Materiałach DIN EN 10222. 

W przypadku czyszczenia urządzenia kwasem przed jego uruchomieniem regulator (Poz. 24) 
powinien być całkowicie zdemontowany, zastąpiony wkładkami do czyszczenia przy uŜyciu 
kwasu i ponownie zmontowany po zakończeniu czyszczenia kwasem (patrz 7.1). W takim 
przypadku prosimy o kontakt z producentem. 
 
 
5.3 Nastawianie regulatora.  

Regulator jest ustawiony przez producenta na kaŜdorazowo najwyŜsze ciśnienie robocze 
14bar lub 21bar i nie wymaga zmian.  
 
 
5.4 Test odwadniacza przy pomocy pomiarów ultrad źwiękowych.  

Testowanie działania odwadniacza na instalacji odbywa się bezpośrednio przy uŜyciu teste-
ra „SONACON”. 
Patrz dane techniczne „CONA dalsze komponenty/akcesoria” 
 
 
5.5 Pozycja monta Ŝu. 
(patrz Rys.1 i Rys.2 str.4) 

NaleŜy przestrzegać pionowej pozycji montaŜu (przyłącze systemowe pionowo w dół). Kie-
runek przepływu wskazuje strzałka umieszczona z boku na osłonie (poz. 6). 

Odpowietrznik musi być zamontowany zawsze w taki sposób, aby pływak (Poz. 24.16) mógł 
pracować w płaszczyźnie pionowej. 
 

 

UWAGA! 
Napis "TOP" na pokrywie musi znajdować się zawsze u góry. 
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6.0 Uruchamianie zaworu  

 

UWAGA! 
- Przed uruchomieniem zaworu sprawdź materiał, ciśnienie, temperaturę i kieru- 
  nek przepływu. 
- NaleŜy przestrzegać lokalnych przepisów o bezpieczeństwie. 
- Cząstki zalegające w orurowaniu i w zaworach (brud, ściegi spoiny itd.)  
  w sposób nieunikniony prowadzą do przeciekania. 
- Dotykanie zaworu, gdy pracuje przy wysokich (> 50o C) lub niskich (< 0o C)  
  temperaturach moŜe prowadzić do uszkodzenia ciała. 
  Zalecane jest umieszczenie informacji ostrzegającej lub nałoŜenie ochronnej  
  warstwy izolacyjnej! 
Przed uruchomieniem nowego urządzenia lub jego ponownym uruchomieniem po 
remoncie lub modyfikacji zawsze naleŜy upewnić się, Ŝe: 
- Wszystkie prace zostały zakończone! 
- Zawór jest ustawiony w odpowiedniej dla jego funkcji pozycji. 
- Urządzenia zabezpieczające zostały zamontowane. 

 
 
7.0 Konserwacja i obchodzenie si ę z urządzeniem 
Konserwacje i odstępy między pielęgnacją sprzętu muszą być ustalone przez operatora we-
dług wymagań. 
 

 

UWAGA! 
- przed demonta Ŝem i pracami naprawczymi przeczyta ć punkt 10.0 i 11.0! 
- przed ponownym uruchomieniem urz ądzenia przeczyta ć punkt 6.0! 
Przed instalacją gwinty i powierzchnie uszczelek powinny zostać pokryte smarem 
odpornym na działanie temperatur (np. „ OKS Pasta przeciw zatarciu” biała/bez 
metalu dla PN 16-40 lub smarem „Rivolta” i środkiem antyadhezyjnym dla PN 63 
wzwyŜ.)  

 
7.1 Czyszczenie i/lub wymiana regulatora 
( patrz Rys. 1 str. 4 - Rys.2 str.4 i Rys.3 str.8) 
- Zwolnić i zdemontować pokrywę (Poz.6) poprzez odkręcenie śrub (Poz.27). 
- Usunąć zanieczyszczenia z pokrywy (Poz. 6) i korpusu (poz. 16); małe cząsteczki brudu  
  naleŜy usunąć przepłukując przewody i opłukując pokrywę (Poz. 6). 
- W razie potrzeby zdemontować regulator (Poz. 24) i osobno wyczyścić lub wymienić. 
- Odkręcić śrubę (Poz. 24.10) regulatora (Poz. 24) z osłony (Poz. 6). 
- Wyciągnąć regulator (Poz. 24) uwaŜając na pierścień uszczelniający (Poz. 11) 
- Sprawdzić siłę podnoszenia pływaka (Poz. 24.16) przez zanurzenie całego regulatora  
  (Poz. 24) w kąpieli wodnej. Po zanurzeniu pływak (Poz. 24.16) musi wypłynąć na szczyt. 
  JeŜeli pływak (Poz. 24.16) opada lub nie wypływa, naleŜy wymienić cały regulator (Poz. 24)! 
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- MontaŜ przebiega w odwrotnej kolejności (patrz punkt 7.3) 
 

 
 

Rys. 3 Regulator (komplet) 

 
7.2 Opcja przewód odprowadzaj ący ze zł ączem gwintowanym. 

Istnieje moŜliwość zainstalowania przewodu 
odprowadzającego (poz. 53/54) od strony wy-
lotu powietrza, w celu bezpiecznego odprowa-
dzenia ewentualnego wycieku. 
Przy montaŜu zwrócić uwagę na punkt 7.3 

 
 
 
7.3 Monta Ŝowe momenty obrotowe 
(patrz Rys.1 str.4 – Rys 3 str.8) 
 

Pozycja Automatyczny odpowietrznik CONA PN16-40 Moment obrotowy (Nm) 
DN15-25 

24 regulator 60 
27 śruba M10 25 
53 śrubunek 60 
45 przyłącze zaworu napowietrzającego  60 
 (przerywacza próŜni (fig.655))  
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8. Wykrywanie i usuwanie usterek 

W przypadku złego funkcjonowania lub usterek sprawdzić czy prace montaŜowe i regulacyj-
ne zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszą Instrukcją Obsługi. 

 

UWAGA! 
Przy wykrywaniu usterek niezbędne jest przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. 

JeŜeli poniŜsza tabela „ 9.0 Tabela wykrywania i usuwania usterek  ” nie pomoŜe w usu-
nięciu usterek, naleŜy skontaktować się z dostawcą lub producentem. 
 
 
9. Tabela wykrywania i usuwania usterek 
 

 

UWAGA! 
- przed pracami naprawczymi i demontaŜowymi przeczytać punkt 10.0 i 11.0! 
- przed ponownym uruchomieniem urządzenia przeczytać punkt 6.0! 

 

Usterki Prawdopodobne przyczyny Środki zaradcze 
MontaŜ w złym kierunku Zamontować poprawnie 
Pokrywy kołnierzy nie zostały usunięte Usunąć pokrywy kołnierzy 

Brak przepływu 

Awaria zespołu pływakowego (poz.24.16) Sprawdzić pływak – patrz punkt 7.1 
Niepoprawna pozycja montaŜu Sprawdzić pozycje montaŜu, skorygować 

pozycję – patrz punkt 5.5 
Zatkana instalacja przewodów rurowych Sprawdzić instalację przewodów rurowych 

Mały wydatek przepływu 

Źle dobrany regulator Poprawnie dobrać regulator – patrz 
wykres wydajności 

Szarpiący ruch wrzeciona Zbyt silnie dociśnięte uszczelnienie 
dławnicowe (w przypadku armatur z 
uszczelnieniem pakietem grafitowym) 

Lekko poluzować dławnicę (poz.29) lub 
nakrętki (poz. 35), lecz zachować szczel-
ność 

Regulator zatkany Wyczyścić regulator - patrz punkt 7.1 
Regulator zuŜyty Zmienić regulator - patrz punkt 7.1 
Regulator niewłaściwie przykręcony do 
korpusu 

Sprawdzić powierzchnię uszczelki między 
korpusem a regulatorem, prawidłowo 
dokręcić regulator - patrz punkt 7.3 

Brak zamknięcia lub 
wewnętrzny przeciek 

Regulator był uŜywany przy ciśnieniu 
większym niŜ dopuszczalne 

Przestrzegać ograniczeń uŜytkowania 
znajdujących się w danych technicznych, 
rozwaŜyć moŜliwość dobrania innego 
regulatora 

Pokrywa (poz.16) nie dokręcona  
śrubami (poz.27) 

Dokręcić - patrz punkt 7.3 

Uszkodzenie uszczelki (poz.17) Wymienić uszczelkę - patrz punkt 7.1 

Zewnętrzny przeciek 

Źle dokręcony zawór napowietrzający 
(przerywacz próŜni) 

Dokręcić prawidłowo - patrz punkt 7.3 
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10.0 Demonta Ŝ zaworu lub korpusu 
 

 

UWAGA! 
NaleŜy przestrzegać następujących punktów: 

- Instalacja nie moŜe znajdować się pod ciśnieniem. 
- Medium musi być schłodzone. 
- Instalacja musi być odwodniona. 
- W przypadku mediów Ŝrących, palnych, agresywnych lub toksycznych,  

instalację naleŜy przedmuchać. 

 
11.0 Gwarancja i zapewnienia 

Zakres i czas objęty gwarancją są sprecyzowane w „Standardowe Terminy i Warunki dla 
Albert Richter GmbH & Co. KG” waŜne w momencie dostarczenia lub wysłania, zawartych  
w kontrakcie sprzedaŜy. 

Gwarantujemy brak usterek zgodnie z najwyŜszym poziomem techniki i potwierdzone moŜli-
wości zastosowania. 

Nie przyjmujemy Ŝadnych roszczeń gwarancyjnych, jeŜeli szkody powstały w wyniku niewła-
ściwego obchodzenia się z urządzeniem, nieprzestrzegania instrukcji obsługi, danych tech-
nicznych i odpowiednich przepisów. 

Uzasadnione skargi będą przyjmowane, a napraw dokonamy osobiście lub przez wyznaczo-
nego przez nas specjalistę. 

Nie przyjmujemy Ŝadnych roszczeń wykraczających poza zakres tej gwarancji. Zastrzegamy 
sobie brak moŜliwości wymienienia towaru.  

Gwarancja nie pokrywa konserwacji urządzenia, montaŜu zewnętrznych części, modyfikacji 
modelu ani naturalnego zuŜycia się urządzenia. 

Informacja o wszelkiej szkodzie powstałej podczas transportu nie powinna być przekazana 
nam, lecz natychmiast firmie dokonującej przeładunku składu, firmie przewoŜącej towar lub 
innemu przewoźnikowi. W przeciwnym razie roszczenia o wymianę towaru będą przez te 
firmy uniewaŜnione. 
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12.0 Deklaracja EC zgodno ści produktu z wymaganiami / Deklaracja producentów 
 

 

 
 

AWH Armaturenwerk Halle GmbH, 
Turmstrasse 118-123, D-06110 Halle/Saale 

 
Deklaracja EC zgodno ści produktu z wymaganiami 

na podstawie 
Dyrektywy o sprzęcie ciśnieniowym 97/23/EC 

 
 

Niniejszym deklarujemy, iŜ na podstawie wyŜej wymienionej Dyrektywy o Sprzęcie  
Ciśnieniowym poniŜej wyszczególnione produkty są zgodne z wymaganiami Dyrektywy 
97/23/EC (artykuł 3, paragraf 3) 

 
i zgodnie z artykułem 3, paragraf 3 produkty te nie muszą posiadać znaku CE. 
 
 
 
 

Odpowietrzniki automatyczne pływakowe 
 

Seria PN Material DN 
656 PN 16/25 EN-JL 1049, 1.0619+N, 1.4308 15-25 

 
 
Zastosowane normy: 
DlN 3840 
AD 2000 arkusz  
ASME VIII/1 

 
 
 
 

Halle/Saale, 25.03.2004 

 
(Dr. Urbanek, dyrektor )  


